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LEGENDA:
——  proj. linia kablowa nn 0,4kV w rurze ochronnej
————— obszar zasilania ZKP

2%2 zlqcze kablowo—pomiarowe

miejsce doprowadzenia WLZ na dziatkg ogrodowq
Sx x— nr dziatki, patrz uwaga nr 5

nr dziatki ogrodowej

UWAGI:

1. Prace realizowa¢ zgodnie z warunkami techniczny nr 24113/2022/0D3/ZR1 z dnia 14.04.2022r.
wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.0.

2. Projektowane Ziqcza kablowo—pomiarowe ZKP dzialek nalezy uziemi¢ za pomocq pretéw uziomowych oraz
montowa¢ mozliwie jok najblizej ogrodzenia dziatek.

3. WLZ uklada¢ w rurze ostonowej typu DVR 50 na calej diugosci, na glgbokesci min. 50cm.

4, Do kazdej z dziatek (w zakresie whasciciela dziatki) prowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm?, na glebokosci 50cm.

5. Wszystkie obwody odbiorcze elektryczne dziatek ogrodowych nalezy zabezpieczy¢ wylqcznikiem
r6znicowoprqdowym typu AC (w przypadku zasilania urzqdzen elektronicznych nalezy stosowac wylgeznik
r6znicowoprqdowy typu A) o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

6. Wylqczniki nadprqdowe (zabezpieczenia przedlicznikowe), liczniki energii montowa¢
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HE ils il i 9. W instalacji odbiorczej stosowa¢ wytqczniki réznicowoprqdowe.

10. Uklad sieci: TN-S.
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